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ZAPISNIK

O opravijenem rednem indpekcijskem nadzoru dne 20.10.2011, pri pravni osebi SINTAL
MARIBOR d.d., (v nadaljevanju besedila: zavezanec), matitna 3tevilka 1510560, Maribor,
Perhavéeva ulica 14, 2000 Maribor.

O izvedbi nadzora je bil predhodno dne 18.10.2011 obvesten ‘/ado=riesrnas-Zaposien pri
pravni osebi SINTAL MARIBOR d.d.

Nadzor je opravil in§pektor In8pektorata RS za notranje zadeve (v nadaljevanju IRSNZ), Darjan
Marejanovié, kot nosilec zadeve, na podiagi IX. poglavja Zakona o zasebnem varovanju (Ur. list
RS, &t. 17/2011 ter V. poglavja Zakona o inSpekcijskem nadzoru (Ur. list RS, &t. 43/2007), v
sodelovanju z in§pektoriem mag. Aleem Skorn8kom PleSem.

Zatetek dne 20.10.2011 ob 10.12 uri. Nadzor je bil opravijen v poslovnih prostorih zavezanca, v
pisarni v pritli&ju, na naslovu: Perhavéeva ulica 14, 2000 Maribor.

Navzodi: mag. Ale$ Skorndek Ples in Darjan Marejanovi¢, oba inSpektorja InSpektorata RS za
notranje zadeve,

in pri zavezancu Vlado KaraZinec, ki je &lan uprave pri zavezancu in je tako tudi odgovorna
oseba pravne osebe.

lzroena je bila kopija Rednega izpisa iz sodnega/posiovnega registra OkroZnega sodigta v
Mariboru, kjer je razvidno, da Viado KaraZinec pri zastopanju nima vpisanih omejitev.

Istovetnost Viada KaraZinca, rojenega , EMSO: . , stalno prebivalide
’ N ' , je bila ugotovijena z vpogledom v veljavno osebno
izkaznico Republike Slovenije §t.: ', izdani dne ,od! .

Pooblastilo za opravljanje nalog in§pekcijskega nadzora sta inpektorja izkazala s sluZzbeno
izkaznico in znatko.

Indpektor prisotne seznanim z normativnimi podiagami za izvedbo nadzora:
Materialni del:
-Zakon o zasebnem varovanju (Ur. list RS, &t. 17/2011, v nadaljevanju: ZZasV-1),

Procesni de!.

- Zakon o inSpekcijskem nadzoru (Ur. list RS, §t. 43/2007 - uradno pretis¢eno besediio),

1. UGOTOVITVE INSPEKCIJSKEGA NADZORA:

Indpektorja sta takoj ob prihodu ob 10.12 uri vstopiia v prostore VNC, v pritliénem delu poslovne

stavbe zavezanca, na naslovu Perhavdeva ulica 14, 2000 Maribor. Indpektorja sta na podiagi
osebne zaznave ugotovila, da sta v VNC dva operaterja in sicer
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Oba sta imela pri sebi sluzbeno izkaznico operater VNC. V prostorih VNC je bilo preverjeno ali
deluje sistem za komuniciranje in je bilo ugotovijeno, da imajo poleg telefonskih linij, ki so
delovale, vzpostavijen tudi sistem za komuniciranje preko UKV zvez,

Ugotovlieno je, da imajo pri zavezancu ustrezno urejeno organizacijo vstopa in izstopa
pooblasenih oseb iz in v VNC. Opravijen je bil vpogled v knjigo vstopov. Evidenca vstopa v
VNC se nahaja v predprostoru, ki je osvetljen in video nadzorovan.

V ¢asu nadzora je bilo ugotovijeno, da je v VNC name$&&ena ustrezna varovaina oprema in sicer
sta bila tam dva gasilna aparata CO2, znamke Gallus, ki sta bila servisirana in pregledana dne
24.1.2011, z veljavnostjo enega leta.

Odgovorna oseba zavezanca Viado KaraZinec je bil 20.10.2011 ob 10.33 uri seznanjen, da
mora zavezanec zagotovit, da v VNC pride rezervni operater VNC, ker je z dolotbami
standarda SIST BS 5979, pod totko 6.3.1.2, za osebje v rezervi postavijen pogoj, da mora
imetnik licence za upravijanje z VNC, v nujnem primeru zagotoviti prisotnost novega operaterja
VNC. Ob 10.38 uri je bilo odrejeno, da zagotavijo prihod rezervnega operaterja VNC, kot
dokazilo o zmoZnosti zagotavljanja spredaj navedenih pogojev.

V VNC je ob 11.06 uri pridla operaterka VNC ' , ki je blla v ustreznem
psihofizitnem stanju. S seboj je imela tudi sluzbeno izkaznico operater VNC &t. , zdne

Ob pregledu prostorov VNC je bilo tudi gotovijeno, da se izvajajo varnostni ukrepi in sicer so vsi
vstopi v VNC strogo nadzorovani s kamero pred vhodom in z dodatno osvetlitvijo. Obiskovalca
se legitimira preden vstopi v predprostor Nadalje je bilo pri nadzoru ugotovijeno tudi, da je vhod
v VNC skozi predprostor, ki ni vetji od 6 m?. Vhod v VNC ima dvoje vrat. Tudi reZim zaklepanja
vrat je tak, da onemogoca, da so oboja vrata odklenjena istocasno.

VNC ima v &asu nadzora svojo lastno protiviomno alarmno centralo ADEMCO VISTA 120, ki
ustreza veljavnim standardom z dodatnimi senzorji za vibracije, senzorji v ventilacijskih
odprtinah in odprtinah za kijuce.

V samem VNC je in8pektor mag. Aled Skomsek Ples preveril ustreznost delovanja sistema
rezervnega napajanja VNC in je ob 11.04 uri v sodelovanju z odgovorno osebo zavezanca
preveril delovanja agregata. Ugotovijeno je bilo, da sistem deluje in se je ob izpadu elektrike
izpisalo porotilo.

Izpis porotila je priloga tega zapisnika. Izrofeno je bilo dokazilo o tedenskem preverjanju
delovanja agregata, kar je skladno s standardom SIST BS 5879:2005, v totki 6.8.1.2 -
Tedenska preverjanja.

Izrotena je bila tudi kopija porotila - Protokol meritve tokovne obremenitve elektriénega diesel
agregata in naprave za neprekinjeno napajanje UPS. Izrotena je bila tudi kopija poroila
Servisni dnevnik za delovanje prezratevaine naprave, Objekt Sintal Maribor, oznaka 04075,
izvajalec Klima Celje.

Ob 11.16 uri je bila v VNC sproZena panik tipka, test delovanja prihoda interventa na kraj in je
bilo ugotovljeno, da je na kraj dogodka ob 11.22 uri pri§el varmostnik intervent

Izrotena je bila kopija izpisa za ta dogodek, oznaka izpis dogodkov B806 Sintal Maribor Panika
S7, datum 20.10.2011 11:17:07, dogodek E 123, cona C 30, opis: glasni alarm, C 30 je
operatersko mesto.

Ob pregledu VNG je bilo tudi ugotovijeno, da se beleZijo vsi zapisi iz vseh na VNC prikljuCenih

alarmnih sistemov in da se zapisi hranijo v pisni ali elektronski obliki, ki omogoca tiskalniki
izpis. Ugotovljeno je tudi, da je programsko opremo izdelalo podjetje Sintalq.d.
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lzrotena je bila kopija nakljuénega izpisa o dogodku za dne 20.10.2011, oznaka Izpis dogodkov
715 B Telemach Forum S7. PredloZen je bil tudi delovni nalog, ki ga je napisal varnostnik — -
, ki je 20.10.2011 pridel na kraj dogodka, ob sproZitvi alarma. Priloga tega zapisnika.

Opravijen je bil vpogled v Navodilo za dostop in izstop v prostor varnostno nadzornega centra
Sintal Maribor d.d., Perhavéeva ulica 14, Maribor, ki vsebuje pet strani, od totke 1.0. Uvod, do
totke 4.0 Zakljutek. Omenjeno navodilo je oznateno z oznako Poslovna skrivnost, Strogo
zaupno. In&pektor ni zahteval kopiranja dokumenta, je opravil samo vpogled.

Izrotena je bila tudi kopija poroéila o dnevnem preverjanju opreme VNC in kopija porotila o
polletnem pregledu opreme in postopkov v VNC, z dne 3.9.2011. lzstop 1z VNC je bll ob 11.25
uri, dne 20.10.2011.

In&pektorja sta po izstopu iz VNC nadzor nadaljevala in izvajala v sejni sobi, kjer sta pridobila in
pregledala potrebno dokumentacijo.

In$pektor pri pregledu 20.10.2011 ugotovim-osebna zaznava, da ima zavezanec s strani
Ministrstva za notranje zadeve podeljen Certifikat o licenci za Upravijanje z VNC, &tevilka
certifikata 2511-8/2007/2, september 2009, opravijen vpogled v originaini certifikat. Izrofena je
kopija certifikata.

Zavezanec ima podeljeno licenco za upravijanje z varnostno nadzornim centrom in sicer za
VNC center Ii. kategorije, kar je bilo ugotovijeno ob vpogledu v odiofbo MNZ &t. 2511-8/2007/2
(141-06), z dne 23.2.2007. iz odlotbe izhaja da je VNC zavezanca VNC il. kategorije, ki
omogo&a neprekinjeno spremijanje voZnje vozil za prevoz denarja ter drugih vrednostnih posiljk
na obmotju najmanj 200 km, spremljanje podatkov od alarmnih naprav, komunlclranje z
interventi, video nadzor varovanih objektov z video kamerami.

Opravijen je bil tudi vpogled v PID dokumentacijo, vrsta prikaza: Prikaz elektri¢nih inStalacij in
elektriéne opreme za tehni¢no varovanje, $t. projekta in 8t. prikaza: Pr002/07, &tevilka mape O in
4, za objekt: Sintal Maribor, Perhavteva ulica 14, Maribor, januar 2007.

Opravijen je bil tudi vpogled v PID dokumentacijo, vrsta prikaza: Prikaz elektri¢nih indtalacij in
elektritne opreme za javljanje poZara in detekcijo plina, 8t. projekta in &t. prikaza: Pr001/07,
Stevilka mape 0 in 4, za objekt; Sintal Maribor, Perhavgeva ulica 14, Maribor, januar 2007.
Izrotena je bila kopija delovnega naloga o pregledu protipozame centrale Morley, z dne
25.8.2011, z veljavnostjo do 24.11.2011.

lzrotena je bila kopija porotila Zavoda EKOsystem, o pregledu in preizkusu aktivhe poZarne
zadtite, za Objekt Sintal Maribor d.d., lokacija Perhaveeva ulica 14, 2000 Maribor, &t. porogila
0048-01-07-JP-JPL, z dne 19.1.2007, veljavnost pet let.

lzrotena je bila kopija Potrdila Zavoda EKOsystem, §t..APZ/JP 0042-01-07, o brezhibnem
delovanju vgrajenih sistemov aktivhe poZarne zaddite, vrsta zaS&ite: naprava za javijanje
poZara, proiz. sistema Morlay, tip: ZX1e, ser. §t. 111417/2/0402/10, leto izdelave 2006, leto
izvedbe 2007, datum veljavnostt potrdila do 21.1.2012.

lzrotena je bila kopija Potrdila Zavoda EKOsystem, $t.APZ/JP 0043-01-07, o brezhibnem
delovanju varajenih sistemov aktivne poZarne za&lite, vrsta zadite: naprava za javljanje
gorljivih in CO plinov, proiz. sistema Morlay, tip: ZX1e, ser. 8t. 111417/2/0402/10, leto izdelave
2006, leto izvedbe 2007, datum veljavnosti potrdila do 21.1.2012.

lzrotena je bila kopija zapisnika o preiskavi deiovnega okolja s porogiom, Stevilka 0127201/DO,
z dne 24.03.2010, ki veebuje 12 strani, mesto meritve Sintal Maribor d.d. varnostno nadzorni
center. Veljavnost tega porogila do 24.3.2013.

V &asu nadzora je bilo ugotovijeno, da imajo na dan 20.10.2011 zaposlenih 12 (dvanajst)
operaterjev za delo v VNC in 8o bile izrofene kopije certifikatov o nacionalni poklicni kvalifikaciji
operater/operaterka varmnostno nadzornega centra, in sicer za ,
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izroten je bil tudi seznam za omenjene operaterije VNC, s podatki o bivali§¢u in $tevilkami
sluzbenih izkaznic. Kopije so priloge tega zapisnika.

V &asu nadzora je bila izrofena kopija izpisa iz programa DC ALL, za dogodek dne 20.10.2011
ob 11.15 uri, sproZzen alarm na varovanem objektu Pomurska miekamna d.d. oznaka poZar, na
naslovu Industrijska ulica 10, Murska Sobota. V spodnjem levem delu tega izpiska je razvidna
opomba: Samo obvestanja hidnika, z navedbo telefonske Stevilke in z navodili za nadaljnje
ukrepanje, ¢e se ne javi, da se klice -gerviser za pozar. Ugotovijeno je, da ta
opomba slu2i operaterju VNC kot Navodilo za ukrepanje ob sproZenem alarmu. Kopija izpisa je
priloga tega zapisnika.

Zavezanec ima sklenjene pogodbe o prikiopu narotnikov na VNC center. Izrotena je bila kopija
seznama evidence pogodb- naro&nikov, ki vsebuje 42 listov, 2323 vpisanih naro¢nikov, prvo
vpisani naro¢nik na seznamu je Center za socialno delo Lenart, zadnje vpisani naro¢nik je
Sportno drustvo Zavre.

Za pregled je bil izbran naro&nik najema storitev VNC pri podjetju Sintal Maribor d.d. in sicer
Telemach RotovZ d.d., Cankarjeva 6, 2000 Maribor, kjer je razvidno, da po pogodbi &t. 385-09,
Z dne 28.12.2009, Sintal Maribor d.d. prenada alarmni signal sistema tehni¢nega, protiviomnega
in protipoZarnega varovanja, v lasti naroZnika, na VNC izvajalca in izvajanje intervencije.
Omenjeni naro¢nik je tudi vpisan na seznamu evidence pogodb, pod zaporedno &t. 1773.

Ugotovijeno je bilo tudi, da ima VNC SINTAL MARIBOR d.d., skladno s standardom SIST BS
5979:2005 postavijen svoj satelit - BACK UP center, v prostorih druzbe Sintal d.d., Litostrojska
cesta 38, 1000 Ljubljana, kar izhaja tudi iz pogodbe 0 medsebojnem sodelovanju.

Ugotovljeno je, da so vsi zaposleni pri zavezancu in tako tudi operaterji VNC seznanjeni o
izvajanju videonadzora na sedeZu druZzbe Perhavéeva ulica 14, 2000 Maribor. 1zrotena je bila
kopija obvestila, z dne 06.11.2006 in je priloga tega zapisnika.

[zrotena je bila tudi kopija izjave in obvestila poslanega Informacijskemu pooblastencu RS,
Vosnjakova 1, p.p. 78, 1001 Ljubljana, glede izvedbe video nadzora v prostorih druzbe Sintal
Maribor d.d., Perhavteva ulica 14, 2000 Maribor. Kopija je priloga tega zapisnika.

Zavezanec je bil v &asu nadzora seznanjen, da je zaradi zdruZljivosti in zanesljivosti delovanja

treba preveriti ali so sisteme, ki 80 prikiopljeni na posamezen VNC center, projektirali, nacrtovali
in izvedli imetniki licenc za nadrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov.

Viado KaraZinec je tudi izjavil:” Na izvedbo nadzora in ugotztve %gm pripomb.”
(podpis izjave)

IL. INSPEKCIJSKI UKREP! (74.&len ZZasV, 28.¢len ZIN):

Indpektor v postopku indpekcijskega nadzora dne 20.10.2011 ugotovim (osebna zaznava
inspektorja), da zavezanec v &asu nadzora trenutno ni storil kréitve dolotb Zakona o zasebnem
varovanju, zato se postopek v skladu z 28. ¢lenom ZIN-UPB1, dne 20.10.2011 v obliki zapisa,
na koncu tega zapisnika o indpekcijskem pregledu, USTAVI.



NAVZOC&! SO BILI OPOZORJENI NA PRAVICO PREBRATI ZAPISNIK ALI POSLUSATI
BRANJE ZAPISNIKA

Inspektorja navzotole osebo/e seznani, da se zapisnik preden se sklene prebere/jo, Ce Zelifjo,

pa si ga lahko prebere/jo sami in da imaljo pravico zapisnik tudi pregledati in dati svoje
pripombe.

Vlado Karazinec je zapisnik prebral, ni podal pripomb na zapisnik in Je tako z vsebino zapisnika
seznanjen in se z njo strinja.

(podpis)
InSpekcijski nadzor je bil kon&an dne 20.10.2011, ob 15.35 uri.

Zapisnik je bil napisan v 2 izvodih, en izvod prejme odgovorna oseba zavezanca — Clan uprave
Vlado Karazinec, na kraju samem, enega hrani IRSNZ za lastne potrebe.

Zapisnik je bil vroten 20.10.2011 takoj na kraju samem.

ZA ZAVEZANCA: IZVAJALEC NADZORA:

Viado KARAZINEC POOBLASCEN /URADNA OSEBA

Darjan MAREJANOVIC, univ.dipl.pol.

INSPEKTOR - SVETNIK




